PROTOKOL O PROVEDENI KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI HASICICH PRISTROJU

provedené v souladu s vyhlaskou Ministerstva vnitra & 246/2001 Sb. v pl.zn, a pruvodni dokumentac| vyrobce

OBJEDNATEL KONTROLY {vlastnik/uzivatel HP) ZHOTOVITEL KONTROLY
Néazev [ jméno Spolecenstvi viastniku domu ép. 539 az 544 Vokovice Nazev | iméno FLAMIstop s.r.o.
il Praha 6, Kladenska &p. 540/34, PSC 16000 Adresa firmy Zenklova 112,180 00 Praha 8
1co 27441997 DICACO CZ64941876 /54941876
Zapsan v OR S 8580 vedend u Méstskeho soudu v Praze Zapsan v OR MS v Praze odd.C vioZzka 42311
. ol Sir/potet 1
Adiesa obiekl! | domy Kladenska 538544, Praha 6 f;z'gu 2017 /09 : Wlledek R
Pof. Wyrobee Riok . Nezpu
tislo Umisténi HP Druh HP HP Typoveé pznaceni | Myrobni gisla | vyreby | Vyména nahr. dilo Ukony | sobily Vyhovuje
1 [Kladenska 539
21 NP F T PGBLEC 001977 2013 7 X118
3 |Mezil a2 NP & T PG6LEc 002170 2013 7 AX/l18
4 |Mezi 3. a 4. NP 3 T PGBLEC 002480 2013 7 X/18
5 |Kladenska 540
611. NP P T PCBLEG 002262 2013 7 X/ 18
7 |Mezi 2. a 3. NP :"' T PEBLE ¢ 002811 2013 7 X118
8 [Mezi 3.a 4. NP P T PGB LEC 001442 2013 7 X/18
9 |Kladenska 541
10 [1. NP & T PG6LECc 002205 2013 7 X118
11 |Mezi 1.2 2. NP P T PGB LEc 002431 2013 7 X/18
12 [Mezi 3. a 4. NP P T PGB LEC 002643 2013 7 X /18
13 |Kladenska 542
14 |1, NP P T PGELEC 002124 2013 7 X/18
15 [Mezi1.a 2. NP P T PGE LE 012750 2005 7 X /20
16 [Mezi 3.a 4. NP P 1 PG ELE 041232 2003 7 X /20
17 |Klauenska 543
18 |1. NP P T PGB LECc 002581 2013 7 X118
19 |Mezi 1. a2, NP i T PG 6B LE 000045 2005 7 X /20
20 |Mezi 3. a 4. NP P T PGB LE 001139 2005 7 X /20
21 |Kladenska 544
22 |1.NP P I PGELEC 002200 2013 7 X/18
23 |Mezi 1.8 2 NP P T PG 6 LE 0156521 2005 7 X120
24 |Mezi 3. a 4. NP P T PG B LE 024189 20056 i X 120
25
VYSVETLIVKY ZNACEK
Druh HP \Vyrobce HP Vyménéne nahradni dily Ukony Duvody nezpusobilosti HP
Vo |vodni T | Tepostap TS |typouy Stitek i Provedeni periodicke i Vadny, nelze predeps
PP |pé&novy H Hastex & Haspr H hadice zkousky (Tlak.zk ) zZpusobem opravit
P lpraskovy K Kaodreta [ manomsatr 2 Poskozena nadoba B Nelze bezpedné zjistit
H [halonovy Tl | Titan NA  |naraz. armalura 3 Nevyhovujici napli vyr. &islo a rok vyroby
CO2 [snéhovy A Albeca TP [|tlakova patrona i Poskozené, vadng, HP staréi 20-4i let
CH |eisté hasivo E |ETS-Oslrava PV logjistny ventil chybéjici komponen. c HP CO, (snéhovy) starsi
Es | Esto-Cheb T |tésnéni membrany 5 PInéni po pouZiti 40-ti let
M Neuruppin PO |pojistka (5] Mantaz PHP 0 oprava
G | Glora DM |ostat.drobny materidl 7 1 leta revize i neplatna tlak.zk.
NW  |naviek B 1 leta revize s TP Zpusobilost HP
9 novy pfistroj X |Vyh0\ruje | pfisti TZ

Pouteni: Provozu nezplsohilé HP je nutno odeslat opravnéne provozovné k provedeni odborného vyfazeni a likvidace nebezpedneho odpadu dle
¢, zakona 185/2001 Sh. a souvisejicich provadécich pfedpisu, Objednatel souhlasi s odeslanim HP do ddrzby, pfipadne k vyfazeni a likvidac),
Zhotovitel potvrzuje prevzeti HP k provedeni udrzby nebo odborného vyrazenia llkvigace.
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Objednatel souhiasi s uvedanym: Udaji v Protoka'u o oenl kontraly srovozuschopnost HE - Buym Zhotavite’ polvizuje, 2e ofi proveder kontroly HP byly solnény podminky stanovana
pocpisam patvrzufe, Ze (e vlastnikem hasic'no pistroe ve smysiu ustEroveni 89 odst 8 wyhl MY 245/2007 Qravnim predpisy, narmativnin poZadavky a pravodni dokumeniac) virabee HP.
Nasledna kontrala: zafi 2018 Datum provedeni kontraly: Jméno a pfijmeni oprav. oscby:
19.9.2017 P
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Objednatel Zhotovitel
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Zapis v obchodnim rejstiiku u MS v Praze oddil C. viozka 423 11

Zapis o kontrole dodrzovani pfedpisu o pozarni ochrané
v domé Kladenska 539, 540, 541, 542, 543, 544, Praha 6

Kontrola dodrzovani pfedpisti o pozarni ochrané podle § 5 odst.1 pism. e)
zakona o pozarni ochrané &. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, byla
provedena dle § 12 vyhlasky MV ¢. 246/2001 Sb. formou preventivni poZarni
prohlidky. Prohlidka byla provedena za ucasti p. Suchana.

Predmétem kontroly byl obytny dim o $esti vchodech, péti nadzemnich a jednom
podzemnim podlazi. Dim slouzi k bydleni. V domé 539 je prodejna potravin a
instalatérstvi. Tyto prodejny nebyly pfedmétem kontroly.

Posouzeni provozovanych &éinnosti:

Rozhodujici &innosti je provozovani bytoveho domu — stavby, ve které pfevazuje
funkce bydleni ve smyslu vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Bytovy dum je v souladu s § 4,
odst. 2 g) zakona o pozarni ochrané zaclenén do kategorie bez pozarniho
nebezpedi. Z hlediska pinéni povinnosti stanovenych zakonem je provozovatel
povinen zabezpeéovat pozarni ochranu v rozsahu § 5 zakona o pozarni ochrané.

Pfi fyzické kontrole objektu bylo zji$téno:

1) Na schodistich v jednotlivych vchodech jsou instalovany hasici pfistroje. Posledni
revize byla provedena v 09/2017 firmou Flamistop, s.r.o., se zavérem — schopné
provozu.

2) Ve véech vchodech jsou instalovany skiiné pozarniho vodovodu s hydranty typu
D25. Posledni revize byla provedena v 09/2017 firmou Flamistop, s.r.o., se
zavérem — schopné provozu.

3) Hlavni uzavéry vody a plynu jsou v domé 540 (pro vchody 539 a 540) a vdomé
541 (pro vchody 541-544) a jsou oznaceny pfislusnou bezpeénostni tabulkou
JHlavni uzavér vody", Hlavni uzavér plynu®.

4) Skiiné elektrického rozvodu jsou oznaceny bezpecénostni tabulkou.

5) Dvefe do sklepu jsou oznaceny bezpeénostni tabulkou ,Zakaz koufeni a
manipulace s plamenem®.

6) Ve véech vchodech je vyvésen piehled aktualnich Cisel tisfioveho volani.

7) Smér uniku z domu je oznacen.
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Zapis v obchodnim rejstfiku u MS v Praze oddil C, viozka 423 11

8) Vytahy nejsou evakuaéni a jsou oznaceny dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni bezpeénosti staveb, tabulkou s napisem L\Vytah

neslouzi k evakuaci osob”.

9) Na schodiéti v domé ¢. 544 a 543 je uloZen nabytek.

10) Kontrola dodrzovani predpist o pozarni ochrané prostfednictvim preventisty PO je

provadéna v souladu s § 5 zakona o PO v terminu jednou roéné viz tento zapis.

Na zakladé provedené kontroly doporucujeme:

1) Odstranit nabytek ze schodisté a udrzovat tyto prostory nadale voiné.

Preventivni kontrolu dodrzovani predpisu o pozarni ochrané proved|:

Michal Smid, preventista PO

FLAMistop s.r.o.

\/ Praze, dne 19.9.2017

Zapis o kontrole zpracoval:

V Praze, dne 19.9. 2017
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