Zenkleva 112

tel.; 283 841 104, 283 841 263, mob.: 744 081 0535
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CESKA REPUBLIKA




FLAMIstop, s.r.o.

Faktura - Danovy doklad ¢. 20170525

20170525
0308

Ze dne: 21,9.2017

Spolecenstvi viastnikd domu ¢p. 539 az 544 Vokovice

Dodavatel: Variabilni symbal:
FLAMIstop, s.r.o. Konstantni symbol:
Zenklova 434/112 5 o
=LWAVATI Specificky symbal:
18000 Praha Objednavka ¢.: 2017001273
IC: 64941876
DIc: C26¢941875 ) Prijemce:
Spisava znafka: C 42311 - Mestsky
soud v Praze !
Telefon: 724081055 Kladenska 540/34
E-mail: flamistop@flamiston.cz 160 00 Praha 6
https:/{139748.myshoptet.com IC; 27441997
Datum vystaveni: 3.10.2017 B
Dorufovaci adresa:
Cislo uctu: 3747560237/0100
Forma uhrady Prevadem E i
I
—— 3.10.2017 E‘;{— J“."';
St b 13:41:58 l‘""’i el
At
Datum splatnosti: 17.10.2017

Datum zdanitelného plnéni:

3.10.2017

Cislo dodavky Mnozstvi Cena za kus Cena Sleva DPH% DPH Celkova cena vé. DPH
Polozky objednavky:
1. kontrola hasiciho pfistroje 18 ks 35,00 K& 630,00 K¢ 0% 21 % 132,30 K¢ 762,30 K¢
2. kontrola hydr. systému 13 ks 100,00 K& 1 300,00 K& 0% 21% 273,00 KE 1 573,00 K&
3, vystaveni protokolu 2 ks 50,00 KE 100,00 K& 0% 21 % 21,00 K¢ 121,00 K¢
4, kontrola PO G ks 450,00 KE 2 700,00 K¢ 0 9% 21 % 567,00 K¢ 3 267,00 K¢
5, prace v hod. sazbé 5 ks 250,00 K¢ 1 250,00 KE 0% 21 % 262,50 K¢ 1512,50 K¢
6. dopravne + parkavne 1ks 450,00 K¢ 450,00 Ké 0% 21 % 94,50 KL 544,50 K¢
Shrnuti 6 430,00 K 1 350,30 K¢ 7 780,30 K¢
Zaokrouhleni ; -0,30 K¢
K ZAPLACENI 7 780,00 K¢
Vydéno:
Bez DPH  Sazba DPH  Celkova cena vi. DPH
Soucet DPH: 6 430,00 K& 21% 1350,30 K¢ 7 780,30 KE
-0,30 K¢ % 0,00 K¢ -0,30 KE
Vystavil: Michal Smid Razitko:

Wystavenn saltwarem pre interetave onckocovani Shoptetcz

Dorugeno dne : 09« 10- A0 (7
Cislo jednaci: ¢ 74 (2077~
Cislo faktury :
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Zkontrolovano dne :



PROTOKOL O PROVEDEN| KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI HASICICH PRISTROJU

provedeng v souladu s vyhlaskou Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb. v pl.zn. a pruvodni dokumentaci vyrobce

OBJEDNATEL KONTROLY (vlastnik/uzivatel HP) ZHOTOVITEL KONTROLY
Nazev / jméno Spoledenstvi vlastniki domi &p. 539 az 544 Vokovice Nazev !/ iméno FLAMIstop s.r.o.
g%‘fgféf”m” Praha 6, Kladenska Cp. 540/34, PSC 16000 Adresa firmy Zenklova 112,180 00 Praha 8
ICO 27441997 DICACO CZ64941876 / 64941876
Zapsan v OR S 6580 vedena u Méstskeho soudu v Praze Zapsanv OR MS v Praze odd.C.vloZka 42311
: ) oy Str./podet 1
hdresa oblek!u | domy Kladenska 539-544, Praha 6 ;Z;U 2017 /09 Wlledek R
Pof. Vyrobee Rok _ Nezpu
tislo Umisténi HP Druh HP HP Typové oznadeni | Vyrobni &islo | vyroby | Vyména nahr. dild Ukony | sobily Vyhovuje
1 |Kladenska 539
2|1 NP P T PGGLEC 001977 2013 7 X118
3 |Mezi1. a2 NP P T PGBLEC 002170 2013 7 X118
4 IMezi 3. a 4. NP P T PGBLEC 002490 2013 7 X118
5 [Kladenska 540
6 |1. NP P T PGB LEC 002262 2013 7 X118
7 |Mezi2.a3. NP P T PGB LEC 002811 2013 7 X118
8 |Mezi 3. a 4. NP P T PG6ELEC 001442 2013 7 X/ 18
9 |Kladenska 541
10 [1. NP P T PG6LEC 002205 2013 7 X118
11 [Mezi1.a2. NP P T PGB LEC 002431 2013 7 X118
12 [Mezi 3. a 4. NP P T PGB LEC 002643 2013 7 X/18
13 |Kladenska 542
14 1. NP P T PG6LEC 002124 2013 7 X/18
15 |Mezi 1. a 2. NP P T PG 6 LE 012750 2005 i X120
16 [Mezi 3. a 4. NP P ik PG 6 LE 041232 2003 7 X /20
17 |Klauenska 543
18 [1. NP P T PG6 LE ¢ 002581 2013 7 X/18
19 |Mezi 1. a2 NP P T PG G LE 000045 2005 7 X /20
20 [Mezi 3. a 4. NP P T PGB LE 001139 2005 7 X /20
21 |[Kladenska 544
22 1. NP P T BGel-Elc 002200 2013 7 X118
23 |Mezi1. a2 NP £ T FGELE 015521 2005 i X120
24 [Mezi 3. a 4. NP i T PG G LE 024189 2005 7 X120
25
VYSVETLIVKY ZNACEK
Druh HP Wyrobce HP Vyménéne nahradni dily Ukony Duvody nezplsobilosti HP
Vo Jvodni T | Tepostop TS |typovy Stitek 1 Provedeni periodicke A Vadny, nelze pfedeps.
PP |pénovy H Hastex & Haspr H hadice zkousky (Tlak.zk.) zpusobem opravit
P lpraskovy K Kodreta M Jmanometr 2 Poskozena nadoba B Nelze bezpeéné zjistit
H fhalonovy Tl | Titan NA  |ndraz. armatura Nevyhovujici napln vyr. ¢islo a rok vyroby
CO2 [sn&hovy A Albeco TP |tlakova patrona Poskozeng, vadng, = ;
= 4 HP starsi 20-ti let,
CH |gisté hasivo E |ETS-Ostrava PV [pojistny ventil chybéjici komponen. C  |HP CO, (snéhovy) starsi
Es |Esto-Cheb TM  |tésnéni,membrany 5 PInéni po pouZiti 40-1i let
N Neuruppin PO |pojistka 5 Montaz PHP 0 oprava
G | Gloria DM |ostat.drobny material 7 1 leta revize T neplatna tlak.zk.
NV |naviek 8 1 leta revize s TP Zpusobilost HP
9 novy pristroj X |vyhovuje / pfisti TZ
Pouéeni: Provozu nezplsobilé HF je nutno cdaslat opravnéné provozovné k provedeni odborného vyfazeni a likvidace nebezpeéného odpadu dle
¢. zakona 185/2001 Sh. a souvisejicich provadécich pledpist, Objednatel souhlasi s odeslanim HF do Gdrzby, pfipadné k vyfazeni a likvidaci.
Zhaotovitel potvrzuje prevzeti HP k provedeni udrzby nebo odbornéno vyrazeni a likvidace.
Objednatal sounlasi s uvedenymi Odaj v Proloko'u o provedeni kentraly orovozuschopnost HE Svym Zhetavite: patvrzuje, Ze ofi proveden kontroly HP byly spinény podminky stanovans
podpisem potvrzuje, Ze @ viasinikem hasic'no pristroje ve smyslu ustanoveni §5 odst 8 wwh! MY 245/2001 ordenim predpisy, narmativiiim: pozadavky a privodni dokumentaci vyrobee HP.
Nasledna kontrola: zafi 2018 Datum provedeni kantroly: Jméno a pfijmeni oprav. osoby:
1992087
Objednatel Zhotovitel




Doruceno dne : (4 1 - 2017

Cislo jednaci: ()75/2¢ 7?_
Cislo faktury :
Zauétovano dne :

Zkontrolovano dne :



Zapis v obchodnim rejstiiku u MS v Praze oddil C. vioZzka 423 11.

Zapis o kontrole dodrzovani pfedpisu o pozarni ochrané
v domé Kladenska 539, 540, 541, 542, 543, 544, Praha 6

Kontrola dodrzovani predpist o pozarni ochrané podle § 5 odst.1 pism. e)
zakona o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, byla
provedena dle § 12 vyhlasky MV €. 246/2001 Sb. formou preventivni pozarni
prohlidky. Prohlidka byla provedena za ucasti p. Suchana.

Pfedmétem kontroly byl obytny dum o $esti vehodech, péti nadzemnich a jednom
podzemnim podlazi. Dim slouzi k bydleni. V domé& 539 je prodejna potravin a
instalatérstvi. Tyto prodejny nebyly pfedmétem kontroly.

Posouzeni provozovanych ¢innosti:

Rozhoduijici &innosti je provozovani bytového domu — stavby, ve které pfevazuje
funkce bydleni ve smyslu vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Bytovy dim je v souladu s § 4,
odst. 2 g) zakona o pozarni ochrané zaclenén do kategorie bez poZarniho
nebezpedi. Z hlediska pInéni povinnosti stanovenych zakonem je provozovatel
povinen zabezpecovat pozarni ochranu v rozsahu § 5 zakona o pozarni ochraneé.

PFi fyzické kontrole objektu bylo zjisténo:

1) Na schodistich v jednotlivych vchodech jsou instalovany hasici pfistroje. Posledni
revize byla provedena v 09/2017 firmou Flamistop, s.r.o., se zavérem — schopne
Provozu.

2) Ve vech vchodech jsou instalovany skiiné pozarniho vodovodu s hydranty typu
D25. Posledni revize byla provedena v 09/2017 firmou Flamistop, s.r.o., se
zavérem — schopné provozu.

3) Hlavni uzavéry vody a plynu jsou v domé 540 (pro vchody 539 a 540) a vdome
541 (pro vchody 541-544) a jsou oznaceny pfisiusnou bezpeténostni tabulkou
JHlavni uzavér vody*, ,Hlavni uzavér plynu®.

4) Skfiné elektrického rozvodu jsou oznaceny bezpecnostni tabulkou.

5) Dveie do sklepl jsou oznaceny bezpe¢nostni tabulkou ,Zakaz koufeni a
manipulace s plamenem®.

6) Ve vech vchodech je vyvésen piehled aktualnich Cisel tisnového volani.

7) Smér uniku z domu je oznacen.

Zenklova 112/434 T Tel/fax: 283 841263 1CO: 64941876 Bankovni spojeni:
180 00 Praha 8 283 841 104 DIC: CZ64941876 KOMERCNI BANKA
email: [lamistopieflamistop.cz Mobil: 724 (081 055 http:// www. flamistop.cz &0, 3747560237/0100



FLAIY

Zapis v obchodnim rejstiiku u MS v Praze oddil C, vlozka 423 11.

8) Vytahy nejsou evakuaéni a jsou oznaceny dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni bezpecnosti staveb, tabulkou s napisem ,Vytah

neslouzi k evakuaci o

sob”.

9) Na schodisti v domé &. 544 a 543 je uloZzen nabytek.

10) Kontrola dodrzovani piedpist o pozarni ochrané prostfednictvim preventisty PO je
provadéna v souladu s § 5 zakona o PO v terminu jednou roéné viz tento zapis.

Na zakladé provedené kontroly doporucujeme:

1) Odstranit nabytek ze schodiété a udrzovat tyto prostory nadale voine.

Preventivni kontrolu dodrzovani predpisu o pozarni ochrané proved|:

Michal Smid, preventista PO

FLAMistop s.r.o.

V Praze, dne 19.9.2017

Zapis o kontrole zpracoval:

V Praze, dne 19.9. 2017

Elpcrova 568

Tei . BO3 393 08°

Q0 v prdar

ol aF
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